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VEc: Odborn6 posouzeni zdravotni bezpednosti materi6lu "MONOCRETE PPE TH" pro styk s
pitnou vodou dle poZadavkt z6kona (,.25812000 Sb. a vyhl65ky MZ d. 409/2005 Sb.

Dopisem ze dne 26.6.2009 jste n5s poi,ildali o odborn6 posouzeni zdravotni bezpednosti
cementov6ho materi6lu " MONOCRETE PPE TH" piichfaejiciho do piim6ho styku s pitnou vodou.
Vlirobcem a distributorem je firma BETOSAN s.r.o., Na Dolin6ch 28, 147 00 Praha 4. Jako
podklad pro na5e posouzeni jste dodali:

. Bezpednostni list.
4 Technic$i list.
. Vzorky materiSlu (sklen6n6 destidky 10x10 cm oboustrannd natien6) k provedeni

laboratornich analyz.

Dle vlrobce je cementoqf materrill "MONOCRETE PPE TH" jednosloZkov6 suchS
sanitadni tixotropni malta barvy 5ed6. PouZiv6 se zejmena pro opravy po5kozenych betonovych a
Lelezob etonovlich p ovrcht.

Vliluhov6 zkou5ky a hodnoceni cementov6ho materi6lu "MONOCRETE PPE TH" urden6ho
pro styk s pitnou vodou bylo provedeno podle Vyhl65ky MZ (,. 40912005 Sb. o hygienicklizch
pol,adavcich na vfrobky piichhzejici do piim6ho styku s vodou a na fpravu vody a Vyhl65ky MZ t,.
25212004 Sb., kterou se stanovi hygienick6 poZadavky na pitnou a teplou vodu a detnost a rczsah
kontroly pitn6 vody. Vfsledky proveden;ich laboratomich analliz jsou uvedeny v piiloZenlich
Protokolech o rn-isledku laboratornich zkou5ek E. l.ll09ll27 a i,. 1.41091514, kterd jsou nedilnou
soud6sti tohoto posouzeni.

Hodnoceni:

Hodnoceni vliluhovlich testt vychini zpoLadavkt $ 3 rryh165ky MZ d. 40912005 Sb., ktery
stanovi, Ze vlirobky urden6 pro styk s vodou musi spliovat limity vfluhovych zkou5ek prov6ddnych
za podminek a podle postupri uvedenfch v Piiloze d. 1 vy5e uveden6 r,yhllSky. V;fluhoqfm testem
zji5tdn;f podil na znedi5tdni vody zprisobenli vyrobkem piichitzejicim do piim6ho styku s vodou,
kter.jr je urden k trval6mu styku s pitnou vodou, nesmi pies6hnout l0 % hodnoty hygienick6ho
limitu sledovan6ho ukazatele pitn6 vody (TOC 20 o , CHSK1an 30 yo), s vlijimkou ukazatele hlinik
u qirobkri nabhzi cementu, kde podil mriZe dos6hnout hygienick6ho limitu stanoven6ho vyhlS5kou
MZ ().25212004 Sb.
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Vlf s ledky Wluho',n_fch te stri :

Vliluhov6 zkou5ka byla provedena podle piilohy d. I k vyhl65ce MZ (,. 40912005 Sb. Plocha
povrchu zku5ebniho vzorku, ktery pii3el do styku se zku5ebni vodou, byla vtdi objemu zku5ebni
deionizovan6 vody v pomdru 1:4 (1 cm2 : 4 cm3).

ZpiiloLenlch laboratornich anallz vyp|yvS, Le cementovli materi6l "MONOCRETE PPE
TH" vyhovdl podmink6m v;iluhoqich testt v tdchto sledovanfch ukazatelich: celkoqi organickli
uhlik (TOC), chemick6 spotieba kysliku manganistanem, (CHSKy,,), amonn6 ionty, dusitany,
konduktivita, barva, zfukal, arsen, chrom, olovo, kadmium. Hodnoty koncentraci nepies6hly l0 %
(TOC 20 yo, CHSK11" 30 %) hygienick6ho limitu sledovanlich ukazatehi. V ukazateli hlinik dosdhla
jeho koncentrace ve tietim qiluhu (0,05 mgll) 25 % limitni koncentrace pro pitnou vodu (0,2 mgll).
Na z5k1ad6 tdchto qisledkri cementovli materi6l "MONOCRETE PPE TH" vyhovuje poZadavktm
vyhl65ky MZ ().40912005 Sb.
Senzorick6 posouzeni: Vodni ryluhy obou paralelnich vzorkri vyhovdly v ukazateli pach (TON) a
chut'(TFN).

Zf*Erz

Na zakladd vy5e uvedenlich laboratornich analyz a hodnoceni mtZeme konstatovat, Le
cementovli materi6l "MONOCRETE PPE TH", qirobce a distributor BETOSAN s.r.o., Praha 4,
spliuie hveienick6 poZadavkv na cementov6 qfrobky piichivqici do styku s pitnou vodou podle
z(kona (,.25812000 Sb. a vyhl65ky MZ d. 40912005 Sb. a neni n6mitek proti jeho pouLiti pro trvalf
styk s pitnou vodou.

Upo?orndni:
Upozoriujeme, Le se na5e vyj6dieni vztah$e povze na piedloZenl vzorky cementov6ho

materi6lu "MONOCRETE PPE TH" a zhv\ry vyvozen6 z tohoto Setieni je moZno uplatnit u
ostatnich vlirobkt t6hoi, druhu ponze tehdy, pokud sqirrn sloZenim a vlastnostmi zcela odpovidaji
n6mi vy5etiovanym vzorktm.
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Qontrum laboratornich cinnosti
v ochrand a podpoie veiejneho 2drsyivedouci Centra laboratornich dinnosti

\- $robrirova 48 v ochran6 a podpoie veiejn6ho zdravi*<'- 
1OO 42 Praha 10

Piiloha: Protokoly o qisledku laboratornich zkou5ek (,. l.Il09ll27 a d. 1.41091514.
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Vfrobek Obchodn[ ndzev/oznaienl MONOCRETE PPE TH
Vj,robce BETOSAN s.r.o.
Muteridlovdspecifikace tixotropnimalta
Deklurovand urdeno pro trvalf styk s pitnou vodou

Piedul / dutum Pievzal / dutum Zohdjeni analj,z UkonfunI anali,zy
M.Pumor I 29.07.2009 Ne5prirkov6 / 29.07 .2009 21.08.2009 28.08.2009

Vzorek Cislo vzorku 1.1 t09 /127
Zprisob odbdru vzorku vzorek odebral zirkaznik

Popis vzorku sklendnd destidky lOxl0 cm oboustrannd natien6 MONOCRETEm PPE
TH

Znaieni iednotliWch Wluhri

1.
)

3.

v!luh
vjtluh
vjtluh

vzorek: vz l/72 l, vz l/72 l l

vzorek: vz2/72 I, vz2/72 l l

vzorek: vz 3172 l, vz 3/72 ll

kontrolni vzorek k qfluhu: kvz l/72 l, kvz l/72 ll

kontrolni vzorek k vfluhu: kvz2/72I' kvz2/72ll

kontrolni vzorek k qfluhu: kvz3/72l, kvz3/72ll

Prohkl5eni laboraroie
Vjsledky zkouSek se tjkaji pouze testovanfch vzorkri anenahrazujijind dokumenty (napi. spr6vniho charakteru), kter6jsou
org6ny st6tniho odborn6ho dozoru vyZadovri,ny podle specifickych poZadavkfi.

Protokol vypracoval Ing. Ivana Pomykaiov6
Mfsto a clutum vyddni Praha,3.9.2009
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Ing. Ivana Fomykaiov:i
techniclo-i vedouci
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Protokol mfiie byt reprodukovdnjedind cely, jeho idst pouze s pfsemnym souhlasem vedoucfho laboratoie.




