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VEc: Odborn6 posouzeni zdravotni bezpednosti materi6lu "XYPEX CONCENTRATE" pro styk s
pitnou vodou dle poZadavkri z6kona (,.25812000 Sb. a vyhl6Sky MZ d. 409/2005 Sb.

Dopisem ze dne 26.6.2009 jste n6s poi,ildali o odborn6 posouzeni zdravotni bezpednosti
cementov6ho materi6lu "XYPEX CONCENTRATE" piichfzqiciho do piim6ho styku s pitnou
vodou. Vlfirobcem je firma Xypex CE, s.r.o., Th6kurova 712077,160 00 Praha 6, distributorem je
firma BETOSAN s.r.o., Na Dolin6ch 28, I47 00 Praha 4. Jako podklad pro na5e posouzeni jste
dodali:

. Bezpednostni list.
t Technickli list.
+ Vzorky materi6lu (sk1endn6 destidky 10x10 cm oboustrannd natien6) k provedeni

Iaboratornich analyz.

Dle qinobce je cementov'.i matet''ill "XYPEX CONCENTRATE" kompozitni smds
portlandsk6ho cementu s velmi jemnjim kiemiditlim piskem a aktivni chemickou b6zi X]|PEX@
CONCENTRATE, kter6 v kapil6rnim syst6mu betonu iniciuje rfrst vl6knitlich krystahi na
molekul6rni rirovni a trvale zaceluje transportni. cesty pro kapaln6 m6dia. NStEr je nepropustqii pro
tlakovou vodu. PouLivh se jako ochrana nhdrZi eOV, v ripravndch vody a v ekologicklichitavUactr.

V;iluhov6 zkou5ky a hodnoceni cementov6ho materi6lu "XYPEX CONCENTRATE"
urden6ho pro styk s pitnou vodou bylo provedeno podle Vyhl65ky l{rz d. 40912005 Sb. o
hygienic[ich poZadavcich na qfrobky piichinejici do piim6ho styku s vodou a na fpravu vody a
Vyhl65ky MZ (,.25212004 Sb., kterou se stanovi hygienick6 poZadavky na pitnou a teplou vodu a
detnost a rozsah kontroly pitn6 vody. Vlisledky provedenfch laboratomich analyzjsou uvedeny
vpiiloZenfch Protokolech o vysledku laboratornich zkou5ek (,. l.11091126 a (,. l.4l09l5I3,kterd
jsou nedilnou soud6sti tohoto posouzeni.

Hodnoceni:

Hodnoceni vfluhovfch testri vychhzi zpol,adavkri $ 3 vyhl65ky MZ (,. 40912005 Sb., ktery
stanovi, Ze qfoobky urden6 pro styk s vodou musi spliovat limity vyluhoqfch zkou5ek prov6ddnych
za podminek a podle postupri uvedenlich v Piiloze d. 1 vy5e uvedend vyhl65ky. Vyluhovym testem
zjiStEqf podil na znedi5tdnf vody zprisoben;i vyrobkem piichilzejicim do piim6ho styku s vodou,
kterj je urden k trva16mu styku s pitnou vodou, nesmi pies6hnout l0 % hodnoty hygienick6ho
limitu sledovan6ho ukazatele pitn6 vody (TOC 20 oA, CHSKnan 30 o ), s vli{imkou ukazatele hlinik
u vyrobkti nabfni cementu, kde podil mfiZe dos6hnout hygienickdho limitu stanoven6ho vyhl65kou
MZ ().25212004 Sb.
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Vlisledky v:iluhorn-ich testu :

V1iluhov6 zkou5ka byla provedena podle piilohy d. I k vyhl5Sce MZ (). 40912005 Sb. Plocha
povrchu zku5ebniho vzorku, kter.i pii5el do styku se zku5ebni vodou, byla vridi objemu zku5ebni
deionizovan6 vody v pomdru 1:4 (1 cm2 : 4 cm3).

Zpiiloi,enfch laboratornich anallz vyp11iv6, i,e cementovli mateiill "XYPEX

CONCENTRATE.. vyhovbl podmink6m vliluhornjch testri v tdchto sledovanlich ukazatelich:
celkovli organickli uhlik (TOC), chemick6 spotieba kysliku manganistanem (CHSKyn), amorur6
ionty, dusitany, konduktivita, bawa, zhkal, arsen, chrom, olovo, kadmium. Hodnoty koncentraci
nepies6hly l0 % (TOC 20 yo, CHSKM, 30 %) hygienickdho limitu sledovanlich ukazatehi.
V ukazateli hlinik dosAhla jeho koncentrace ve tietim vyluhu (0,051 mgll) 25,5 % limitni
koncentrace pro pitnou vodu (0,2 mgll). Na z6klad6 tdchto vlisledkt cementovf materi6l "XYPEX

CONCENTRATE" vyhovuj e poZadavkrim vyhlS5ky MZ t,. 409/2005 Sb.
Senzorick6 posouze,ni: Vodni vfluhy obou paralelnich vzorkfl vyhov6ly v ukazateli pach (TON) a
chut'(TFN).

ZhvErz

Na zSkladd vj5e uvedenych laboratornich analyz a hodnoceni mriZeme konstatovat, Le
cemento"n-i materiill "XYPEX CONCENTRATE", qirobce Xlpex CE, s.r.o., Praha 6, distributor
BEToSANs.r.o.'Praha4,�nacementov6v'-irobkypiich6zejicido
styku s pitnou vodou podle zitkona t,.25812000 Sb. a vyhl65ky MZ d. 40912005 Sb. a neni ndmitek
proti jeho pouZiti pro trvalf' styk s pitnou vodou.

Upozom6ni:
Upozoriujeme, Le se na5e vyj6dieni vztahuje pouze na piedloZend vzorky cementov6ho

materi6lu "XYPEX CONCENTRATE" a zhv\ry vyvozenl z tohoto Setieni je moZno uplatnit u
ostatnich vlrobkfl t6ho? druhu pouze tehdy, pokud sv'-im sloZenim a vlastnostmi zcela odpovidaji
n6mi vy5etiovanym vzorkfim.
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Centrum laboratorRich.cl lnott: -^..,

v ocnranO a podpoFe veiein6ho zdravl

Srob6rova 48
1OO 42 Praha 10

/ t /
Lfrz-t

Ing. Jitka Sosnovcov6
vedouci Centra laboratornich dinnosti
v ochran6 a podpoie veiejn6ho zdravi

Piiloha: Protokoly o vysledku laboratornich zkou5ek L I.11091126 a d. 1 .41091513.
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St6tnf zdravotni fstav - Centrum laboratornich dinnosti

Odbor chem ick'-i ch a fy zik|lnich I aboratoii
Laboratoi chemie vody

Srob6rova 48, 100 42 Praha l0
tel/fax : 267 0825 | 4 I 267 0 8227 1, e-mail : ivana.pomyk ac ov a@szu.cz

Zku5ebni laboratoi t,. 1206, akreditovana CIA

Protokol o vj'sledku laboratornfch zkou5ek i.: 1.Ll09t 126

tislo expertizyz 090845

Zadavatel [,,{dzev zadavatele Betosan s.r.o.

Kontaktn[ osoba Miroslav Pumpr

Adresa Na Dolin6ch 28,141 00 Praha 4

fto 48028177 tet. 241 431212

Vfrobek Obchodnindzev/oznaien[ XYPEXCONCENTRATE

Vj'robce Xypex CE, s.r.o.

Materidlovtispecifikace hydroizoladnihmota

Deklarovanti pouiiti urdeno pro trvali styk s pitnou vodou

Piedal / dutum Pievzsl / dutum Zahdjeni anallz Ukonienf analf,zv

M.Pumor 129.07.2009 Ne5pfi rkovii I 29.07 .2009 21.08.2009 28.08.2009

Vzorek Cislo vzorku 1.11091126

Zpirsob odbdru vzorku vzorek odebral zfrkaznik

Popis vzorku sklendn6 destidky 10x10 cm oboustrannd natiend XYPEXem

CONCENTRATE

Znaieni iednotliWch Wluhri

I.
a

3.

vjtluh

vjtluh

v!Iuh

vzorek: vzl l72 l ,  vzl l72 l l

vzorek: vz2/72 l, vz2172 ll

vzorek: vz 3172 l, vz 3/72 ll

kontrolni vzorek k vyluhu: kvz l l72l, kvz l l72ll

kontrolni vzorek k qfluhu: kvz2172l, kvz2172ll

kontrolni vzorek k rn-f luhu: kvz 3/72 l, kvz 3/72 ll

Prohl6Seni laboraroie
Vlsledky zkou5ek se tykaji pouze testovanych vzorkri a nenahrazuji jin6 dokumenty (napi. spr6vniho charakteru), kterd jsou

org6ny st6tniho odborndho dozoru vyZadov6ny podle specificklich poZadavkt.

Protokolvypracoval Ing. Ivana Pomykaiovf
M[sto a dstum vyddni Praha, 3.9.2009
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Protokol mfiie byt reprodukovdnjedind cely, jeho idst pouze s pisemnym souhlasem vedouc[ho laboratoie.




