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Ve: Odborné posouzeni zdravotni nezavadnosti malty ,,MONOCRETE TW* pro styk s pitnou
vodou dle poZadavki zékona &. 258/2000 Sb. a vyhlagky MZ &. 409/2005 Sb.

Dopisem ze dne 27.10.2015 jste nas pozadali o odborné posouzeni zdravotni nezévadnosti
malty ,MONOCRETE TW* pro styk s pitnou vodou dle poZadavki zakona &. 258/2000 Sb. a
vyhlagky MZ & 409/2005 Sb. Vyrobcem a distributorem je Vase firma BETOSAN s.r.0., Na
Dolinéch 28, 147 00 Praha 4. Jako podklad pro nase posouzeni jste dodali:

o Technicky list.
e Bezpetnostni list.
o Vzorky malty ,MONOCRETE TW* k provedeni vyluhovych testil.

Dle vyrobee je malta ,MONOCRETE TW* tixotropni jednoslozkovd malta pro opravy a finalizaci
povrchu betonovych a selezobetonovych konstrukei. PouZiva se na natéry vnitinich povrchil
vodojemt a jinych hydrotechnickych staveb.

Vyluhové zkousky a hodnoceni malty ,MONOCRETE TW* uréené pro styk s pitnou vodou
bylo provedeno podle Vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky
piichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody a Vyhlasky MZ C. 252/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vysledky provedenych laboratornich analyz jsou uvedeny v pfiloZeném Protokole o vysledku
laboratornich zkougek &. 1.1/15/184, ktery je nediinou soudasti tohoto posouzeni.

Hodnoceni:

Hodnoceni vyluhovych testl vychazi z pozadavkil § 3 vyhlasky MZ ¢&. 409/2005 Sb., ktery
stanovi, Ze vyrobky urdené pro styk s vodou musi splovat limity vyluhovych zkousek provadénych
za podminek a podle postupil uvedenych v Priloze &. 1 vyse uvedené vyhlasky. Vyluhovym testem
zjistény podil na zneisténi vody zplisobeny vyrobkem piichazejicim do piimého styku s vodou,
ktery je urden k frvalému styku s pitnou vodou, nesmi preséhnout 10 % hodnoty hygienického
limitu (u TOC nejvyse 20 %, u CHSKp, nejvyde 30 %) sledovancho ukazatele pitné vody
stanoveného vyhlaskou MZ &. 252/2004 Sb. U ukazatele hlinik u vyrobkd na bdzi cementu miZe
jeho koncentrace dosahnout hygienického limitu. Vyluhovym testem zjisteny podil na zne&idténi
vody zplisobeny vyrobkem, uréenym ke kratkodobému styku s pitnou vodou (nepiesahujici 24
hodin), nesmi pfesahnout hodnotu hygienického limitu sledovaného ukazatele pitné vody

stanoveného vyhlagkou MZ ¢&. 252/2004 Sb.
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Vysledky vyluhovych testi:

Vyluhova zkoudka byla provedena podle piflohy €. 1 k vyhlasce MZ C. 409/2005 Sb. Po
predipravé (viz priloha ¢. 1 vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb.) byly vzorky malty ,MONOCRETE
TW* podrobeny vyluhu 3krat 72 hodin v deionizované vodé¢. Plocha povrchu zku$ebntho vzorku,
ktery prisel do stg/ku se zkusebni vodou, byla vii¢i objemu zkusebni deionizované vody v pomeru
1:4 (1 cm? : 4 cn’).

Z priloZenych laboratornich analyz vyplyvd, Ze malta LMONOCRETE TW¢*“ vyhovéla
podminkdm vyluhovych testl ve vSech sledovanych ukazatelich: celkovy organicky uhlik (TOC),
chemické spotfeba kysliku manganistanem (CHSKwn), dusitany, zékal, amonné ionty, konduktivita,
chrom, hlinik, kadmium a olovo. Hodnoty jejich koncentraci nepfesahly 10 % hygienického limitu
sledovanych ukazateli danych vyhlaskou MZ ¢&. 252/2004 Sb.

Senzorické posouzeni: Vodni vyluhy obou paralelnich vzorkii vyhovély v ukazatelich pach i chut’.

Zavér:

Na zakladé vyse uvedenych laboratornich analyz a hodnoceni milzeme konstatovat, Ze malta
»MONOCRETE TW¥, vyrobce a distributor firma BETOSAN s.r.0., Praha 4, spliiuje hygienické
poradavky na vyrobky piichazejici do trvalého styku s pitnou vodou podle zdkona ¢&. 258/2000 Sb.,
ve znéni pozdgjsich predpisi a vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb., ve znéni pozdgjsich predpistl.

Upozornéni:
Upozoriiujeme, Ze se naSe vyjadfeni vztahuje pouze na piedloZzené vzorky malty

_MONOCRETE TW* a z&véry vyvozené z tohoto Setfeni je mozno uplatnit u ostatnich vyrobka
tého? druhu pouze tehdy, pokud svym sloZenim a vlastnostmi zcela odpovidaji nami vySetfovanym
vzorkim.
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Ptiloha: Protokol o vysledku laboratornich zkousek €. 1.1/15/184.



